DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BACAU

LABORATOR DE DIAGNOSTIC Sl INVESTIGARE iN SANATATE PUBLICA
CHIMIE SANITARA $I MICROBIOLOGIE APA - inregistrat M.S. nr. 628/26.05.2025
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE

BENEFICIAR/ ADRESA:
TIPUL PROBE!: apa potabila
PUNCT PRELEVARE:

PRELEVAT DE :
Data intrarii probei in laborator:

NR.

1549 DATA:

UAT BERESTI-BISTRITA

06.10.2026

RETEA COMUNALA/ BERESTI-BISTRITA
ROBINET SEDIU PRIMARIE SAT/COM. BERESTI-BISTRITA

BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 206/15887 / 06.10.2026 /

06.10.2026

Mod de prelevare incercéri microbiologice - conform SR EN 1SO 19458:2007
Mod de prelevare incercéri fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN /SO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

INCERCARI FIZICO-CHIMICE

Durata efectuarii incercarii: 72h

L

4

VALOARE ADMISA VALORI ALE
PARAMETRU ANALIZAT Unitati de masura | NORMA METODOLOGICA conform LEGEA PROBEI
96/2024 ANALIZATE
pH unitati pH SR ISO 10523:2012 65-95 7.89
Acceptabila pt.
Turbiditate UNT SR EN ISO 7027-1:20186 consumatori si fara 0,90
modificari anormale
Conductivitate electrica uS/lem SR EN 27888/1997 max. 2500 655,1
Amoniu mg NH."/l SR ISO 7150-1:2001 max. 0,5 0,018
Nitriti mg NO, /I SR ISO 26777:2006 max. 0,1 /max. 0,5 0,002
Nitrati mg NO. I SR ISO 7890-3:2000 max. 50 13,78
Cloruri mg CI/l SR IS0 9297:2001 max. 250 3,54
Indice de permanganat mg O/l SR EN ISO 8467:2001 max. 5 0,51
Fier micrograme/| Method 8008 max. 200 30
Mangan micrograme/| Method 8149 max. 50 17 .
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INCERCARI MICROBIOLOGICE

atologie si Chimie Sanitara

: L\l’ JACONU MIHAELT_A'
SRR BDialag Medical Specialist
; mclur&r;gigirniiﬁlh:mma

NORIWA VALOARE ADMISA | VALORIALE
PARAMETRU ANALIZAT Unitati de masura METODOLOGICA conform LEGEA PROBEI
96/2024 ANALIZATE

.. o ) Nici 0 modificare
Numar de colonii la 22°C UFC/mL SR EN ISO 6222 :2004 anommaia 0

o o ) Nici o modificare
Numar de colonii la 37°C UFC/mL SR EN ISO 6222:2004 dnarmile 0
Bacterii coliforme UFC/M00 mL |SRENISO 9308-1:2014 A1:2017 0 0
Escherichia coli UFC/100 mL SR EN ISO 8308-1:2014 A1:2017 0 0
Enterococi UFC/100 mL } SR EN ISO 7889-2:2002 0 0

“ > = peste limita superioara de numarare.
~.<"=sub limita de detectfie / sub limita inferioara raportabila, dupa caz, conform volumului a

lizat i procedurii interne.

Lucrat de: Aprobat,

Coordonator laborator

Rezultatele se refera numai la proba anal®ata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului,

Cod: BA-7.8-04
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